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Telefon No

Faks No

E-Mail

Idaremiz ihtiyaci olan agagida cinsi, miktari ve 6zellikleri yazili mal alim / hizmet alim / yapim isi 4734 Sayili Kamu
lhale Kanunu'nun iigili maddeleri geredi dogrudan temin yoluyla yapilacaktir. Sz Konusu isi KDV. harig Kgg TL'na
verebileceginiz/yapabileceginizi 03/09/2018 gint Saat 15:00'a kadar kapall zarf ile Idaremiz isletme ve Istirakler
Mudariagune veya taranmis halinin isletmeistirak!er@bartinozelidare.gov.tr e-posta adresine gépderiimesi rica olunur.
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1 |25 KVA (Standby Caligma Giicii) Ses 1zolasyon Kabinli Jeneratsr 1 Adet

EK: Teknik Sartname

GENEL TOPLAM

Teklif konusu isin tamamini KDV.hari¢ (Rakamla ). -TL'na

(Yaziyla ), oo TL.'na bedel
karsiliginda, teklifin teyidine muteakip, belirtilen i$ glinu icerisinde teslim etmeye /yapmayi,

22.11.2016 tarihli ve 29896 sayili resmi gazetede yayimlanarak yurarluge giren 678 sayili KHK'nin
30. maddesinde belirtilen hikiimlere gore yapilacak aragtirma sonucu talep ve 6demenin yapilacagi,
aksi durumda herhangi bir hak iddia etmeyeceg@imi, idaremizin cikarina aykiri bir eylem ve olusum
icerisinde olmayacagimi,

- Idarenizin ¢ikarlarina aykirt bir eylem ve olusum icerisinde olmayacagimi,

- Idare teklifde belirtilen miktarin tamamani alip almamakta serbestir.

- Malin/ isin teslim siiresi ...... (eerenn ) Is gunudar,

KABUL VE TAAHHUT EDERIM.




25 KVA (STANDBY c¢alisma giicii) SES iZOLASYON KABINLI JENERATOR
TEKNIK SARTNAMESI

DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESISATI TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32
Makine emniyet yonetmeligi (98/37/EC) ve Algak gerilim Yonetmeligi'ne (72/23/EEC) uygun, CE
sertifikali olacaktir

Diesel motoru su veya hava ile soguyan cinsten, 1500 d/min. (Olgii: Adet)
25 KVA (Standby Calisma Giicti) Ses Izolasyon Kabinli Olacaktir.

Birim fiyat kitabinin genel hiikiimler ve aciklamalar boliimiinde belirtilen Tiirk standartlarina,
Makine emniyet yonetmeligine (2006/42/AT), Acik Alanda Kullanian techizat Tarafindan
Olusturulan Cevredeki Giiriilti Emisyonu ile Ilgili Yonetmelige (2000/14/AT), Belirli Gerilim
Sinirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige (2014/35/AB) uygun olarak
tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Teknik sartnamede yazilt 6zellikte ve deniz
seviyesinde istenilen jenerator gliclinii tam ytikte verebilen giigte, iki veya dort zamanli diesel motoru
ve teferruati, ilk hareket ve sogutma tertibati, buna akuple 400/231 volt 50 Hzlik alternatér ve
donanimi, otomatik devreye girme tertibati, tizerinde teknik sartnamede belirtilen cihazlar bulunan
tablosu, alternatér ile tablosu arasindaki grup glictine uygun kesitte besleme ve kumanda kablolari,
kablo ve boru kanallarinin yapilmasi, 5 mm.lik baklavali sacdan kanal kapaklar kablo bagliklar: ve
ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik sartnamede istenilen yedek ve diger malzeme ve her nevi
ufak malzemenin isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.

Not: Diesel elektrojen grubu fiyatina dahil olan otomatik devreye girme tertibaty agsagidaki tanima
uygun olacaktir.

Elektrik kesilmesinde gerilimin belirli bir degerin altina diismesi veya ylkselmesinde, frekansin
diismesinde 1s1kl1 sinyal verecek ve istenildiginde, 6zel hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya
istenilen bir stireden sonra devreye girmesini ve ¢ikmasin saglayacak her hangi bir neden ile ariza ve
¢alismama durumunda sesli ve 151kl1 ikaz verecek iki grubun paralel ¢alismasindan etkilenmeyecek
gerektiginde otomatik gerektiginde manuel olarak ¢alisabilecek tipte, yag basincinin diismesi ve
sogutma suyu 1sisinin gereginden fazla artmas veya diismesi veya silindir kafasi 1sisinin artmas: gibi
durumlarda sesli ve 11kl1 ikaz vererek dizelj otomatik olarak devreden gikartacak ayarlanabilen 2 -5
sefer yol verme islemi yapabilecek, ¢alistigini veya calismadigini belirleyecek, 151kl1 sinyali bulunan
ve ariza oldugunda sistemi kilitleyecek tertibatl gerektiginde acil durdurma yapabilen jenerator
fazlarmin her hangi birisinde kesiklik oldugunda motor devrinin artmasi ve diismesinde sistemi
durduran ve 11kl sinyal veren asir1 yiiklenmede 151kl sinyalle yukii ayiran ve sarj arizasimda 151kl
sinyal veren ¢ok kisa siire cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek her tip
~ jeneratdri ¢aligtirabilecek elektronik devrelerden olusan otomatik devreye girme cihazinin temini
(beyni) yerine montaj isler halde teslimi.

Jeneratér Mugada Karavanpark Tesislerine Konulacaktir. Tesis Ana Panosunun Hemen Yanina
Konulacak Olup, Montaj Dahil Calisir Halde Teslim Edilecektir. Jeneratir Grubunun Fabrika Test
Raporlar: Jenerator Ile Birlikte Idareye Teslim Edilecektir.

GARANTI:

Dizel jenerator setinin garanti siiresi, 24 ay olacaktir. Garanti sonrasinda 10 yil siireli yedek parga
temin garantisi olacaktir. Teklif verecek firmanin Bartin veya ¢evre il sinirlari icerisinde yerlesik
montaj, devreye alma, efitim, bakim — onanm -—ariza ¢oziimleri ve periyodik bakimlan icin
sozlesmeli olarak servislik hizmetlerini yaptigina dair gerekli dokiiman ve is bitirme belgelerine
sahip, teknik kapasitesi yeterli tecriibede yetkili servisi bulunacaktir. Mesai mefhumu gozetilmeksizin
(7/24) firma yetkili servisi ariza bildirimlerinde 2 (iki) saat igerisinde techizat ve donanimlan ile
birlikte jeneratsr mahallinde olacaktir,



