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Ertugrulgazi Ortaokulu Elektrik Onanm isi lle ligili, cinsi, miktari ve 6zellikleri yazil mal ve alim/hizmet alim/yapim igi
4734 sayili kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri geregi s0z konusu isi KDV harig Kag TL.den verebileceginizi
/yapabileceginizi 24.09.2021 tarihi 16:30 saat a kadar I Ozel idaresi Yatinm ve Ingaat Muddrligiine Kapali zarfla birlikte teslim
edilmesi rica olunur.

SN. |CINSI MIKTARI ~ Birim Fiati Tutari
| Ertugrulgazi Ortaokulu Elektrik Onarim isi 1 Adet
" Teklif konusu 1IN tAMAMINT KDV.RAMG. . covvesemsesss s TL.'na

TEKLIF VERMEYE YETKILI
KiSi/FIRMA
ADI SOYADI-KASE-IMZA

TEYIT EDENIN
Al.'ldl Soyad i Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Alimi / yapim iginin teyit
lr:::;I - tarihinden itibaren ( ..ooeere ) gunl igerisinde teslimi
TARIH = yapilacaktir.

irtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23



ihale
Makami

(Yuzdeler toplam yaklagik maliyete goredir)

iS GRUPLARININ MALIYETTEKi ORANLARI

Sayfa 1/1
isin Adi: ERTUGRULGAZI ORTAOKULU Elektrik Onarim
No s Grubunun Adi Tutari Yu;z;zsi
Ana Grup o 100,0000
1 Elektrik Tesisati 100,0000 |
GENEL TOPLAM 100,00--
Eki: is kisimlarina ait yaklagik maliyet hesap cetvelleri
GlzLl
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TESISAT MAHAL LiSTESI

isin Adi: ERTUGRULGAZI ORTAOKULU Elektrik Onarimi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl Sayfa1/*
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SIrd. b7 No Tanimi z ]
No 2123
Z0
=z
Birim | 2 &
15 kVAra kadar kompanzasyon kontaktoril (TS -3629)
1 35.125.1201” (TS EN 60947-4-1) ] Adet: -+
2 135.130.1151 400 V'a kadar, llave kompanzasyon bataryalar kVAr -+
3 |35.130.2302 En az 18 kademeli Reaktif Glig Kontrol Rélesi (SVC) + ;
4 |35.130.2601 5 kVAr (3x8 AY'a kadar, Enduktif Yuk sirlict +
5 35.130.2703| 230V, 3 kVAra kadar, Sont Reakior Adet| +
[ 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA
6 |35.105.1210 kesme kapasitel) Adet +
7 35.105.1230 Ug fazl 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Adet! +

| Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)
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Eiektrik Elektranik Mithendisi
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ihale

Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: ERTUGRULGAZI ORTAOKULU Elektrik Onarimi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa 1/ 1
KN \ 1 Pursantaj |
l PozNo | imalatin Cinsi 1 Birim | Miktan |
| No ! \ | (%)

1 135.125.1201 1 551 I)<VAra kadar kompanzasyon kontaktéri (TS -3629) (TS EN 60947- | Adet |
Teknik Tarifi: Kompanzasyon kontaktorleri (Qlgi: Adet)BFT No 35.125.1100 ile ayni, enerjilendiginde ilk basta gucu desarj direnci
. bzerinden alip, ilk kalkis akimindan sonra ana kontaklan kapatacak kempanzasyon kontaktéri her nevi malzeme ve iscilik dahil.

2 351301151 | 400 V'a kadar, lave kompanzasyon bataryalari ‘ KVAr | ;

Teknik Tarifi: llave otomatik kumandall merkezi kompanzasyon bataryalan (TS EN 60255-1)'e uygun (Olgii: kVAr)Kompanzasyon
bataryalarinin 30 kVAr'dan biiyiik oldugu durumlarda 35.130.1100 pozuna ilave olarak ilk 30 kVArdan sonraki her bir KVAr igin
3 351302302 | En az 18 kademeli Reaktif Giig Kontrol Rolesi (SVC) | Adet | i
Teknik Tarifi: SVC UG FAZLI REAKTIF GUG KONTROL ROLELERI (Olgi: Adet)?3 Akim Trafolu, 3x380 VAC Beslemeli, 12
kademeli Reaktif glig kontrol rélesi, kademelere ek olarak baglanan bir yar iletken strlict sayesinde herbir monofaze sont
reaktoriin giiciinii ayarlanabilir bir degerde devreye alabilen, bagl oldugu kompanzasyon sistemindeki kondansatérlerin glglerini
" otomatik olarak 8lgebilen,akim ve gerilim baglantilanindaki hatalarin duzeltiimesi icin ikaz ederek sistemi devre dis| birakarak
keruyabilen, yik durumuna gére ihtiyag olan kondansatér kademelerini seerek beraber devreye alabilen veya gikarabilen arizall
kondansatorleri tespit edebilen, Kompanzasyon anzalarinda; asir kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arizall kondansatdr, oran
asma alarmi uyarilanini verebilen ve bagl oldugu sisteme ait fazin gerilim degeri (V), akim trafosunun bagh oldugu faz akiminin
RMS degerini, sistemin gug katsayisini(cos®), sistemin gektigi Aktif gtict (W), Reaktif Guct (VAr) Gorlnur guci (VA), toplam
Harmonikler, Aktif Enerji (kWh) Indiktif Reaktif ~Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) degerlerini 6igebilen ve pano montajina uygun
ebatlardaki cihazin, is yerinde temini projesine uygun olarak montaj ve her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
4 35.130.2601 5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endktif Yk slrtci | Adet ! |
T Teknik Tarifi: Enduktif Yok sraci (Olgt: Adet)?Endaktif yik suricileri, igerisindeki yar iletken anahtarlama elemaniari ile sant
! reaktorlerinin faz agisini farkli degerlerde tetikleyerek, monofaze gént reaktérlerini istenen glic degerlerinde devreye alan,3 adet
| 230V menofaze sont reaktor baglanabilen, en az 1000 adim faz agi kontrolli ile enduktif yik strebilen cihazlarin, is yerinde temini
projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.
5 351302703 | 230V, 3 kVAra kadar, Sént Reaktor | Adet |
| Teknik Tarifi: Sont Reaktor (Olc: Adet)TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartiarini saglayan, nominal gerilimi 230 VAC-
1000 VVAC olan, 50 Hz frekansinda galigan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumali g6nt reaktériin i yerinde temini
projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.
6 35.105.1210 16 Ag kgdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme ‘ Aeat
kapasiteli) :
Teknik Tarifi: Anahtarii Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgu: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni zelliklerde yanliz 6
- kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.
5 <3 T . . I |
7 135.105.1230 Ug faz_ll 1‘6 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet |
kapasiteli) : |
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni 6zelliklerde yanliz 6
kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

NOT: Tum is giivenligi énlemleri yuklenici tarafindan alinacaktir.

Malzemeler temin edilmeden énce kontrol teskilatindan onay alinacaktir.
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